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o განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელში ინტეგრაციისათვის და  
o ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის მიმოსაცვლელად; 

 მზაობას ევროპული გაერთიანებული ენერგოსისტემის ENTSO-E 
განვითარების ათწლიან გეგმასთან ინტეგრირებისთვის. 

გრძელვადიანი განვითარება განპირობებულია მომავალი ისეთი გადამცემი ქსელის 
არსებობის საჭიროებით, რომელიც დააკმაყოფილებს გადამცემი ქსელის დაგეგმარების 
ტექნიკურ კრიტერიუმებს, რომელთაგან ყველაზე ძირითადია N-1. 

თუკი გამოვლენილი იქნება ამ გეგმაში გათვალისწინებული პროექტებისგან 
განსხვავებული ალტერნატიული გონივრული პროექტები, ისინი გათვალისწინებული 
იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის მომდევნო ათწლიან გეგმაში. 

ათწლიანი გეგმის შედგენა მოიცავდა ეტაპებს: 
 მონაცემთა შეგროვება; 
 მონაცემთა დამუშავება; 
 მოდელირება; 
 ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 
 განვითარების გეგმის მომზადება. 

 

ნახ 1.1 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმის ეტაპები 

 

ეტაპი 1  
მონაცემთა 
შეგროვება

გენერაცია

მოხმარება

კავშირის ეგხ

ეტაპი 2 
მონაცემების 
დამუშავება

კონსულტაციები
Entso-E, REN, Eirgrid 
გეგმების გაცნობა

ბალანსების შედგენა

წინასწარი გეგმის 
შედგენა

ეტაპი  3
მოდელირება

ნაკადგანაწილება;

N-1 რეჟიმები;

დინამიკური 
მდრგადობა;

მშ დენები;

ჰარმონიკები;

ეტაპი  4
ნაკლოვანებები
ს აღმოფხვრა

კონფიგურაციის 
ცვლილება

სქემის ოპტიმიზება;

ელემენტების 
დამატება-
გამოკლება

ეტაპი  5
განვითარების 

გეგმის 
მომზადება

ანგარიშების

მომზადება

დიზაინი

თავები-ქვეთავები
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ელექტროენერგეტიკა არის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც 
უდიდესი გავლენა აქვს სოციალურ სფეროსა  და საქართველოს მოსახლეობაზე. ამიტომ 
ელექტროენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება არის ქვეყნის სტრატეგიული 
მნიშვნელობის ამოცანა. 

ის ახალი შესაძლებლობები, რომელიც გაჩნდა მეზობელ ქვეყნებთან 
ელექტროენერგიის ვაჭრობის მხრივ, ქვეყნის მოხმარების ზრდის მაღალი დონე და 
ასაშენებელი ელსადგურებიდან სიმძლავრის გამოტანის უზრუნველყოფა, აუცილებელს 
ხდის გადაცემის ინფრასტრუქტურაში ინვესტირებას. ეს ინვესტიციები უნდა 
განხორციელდეს, რათა დაკმაყოფილებული იქნას ქსელის განვითარების ადეკვატურობის 
პირობა. აღნიშნული პირობა გულისხმობს ისეთი გადამცემი ქსელის არსებობას, რომელიც 
უზრუნველყოფს გენერაციის და მოხმარების ზრდის თანმიმდევრულად, მათ შორის 
ელექტროენერგიის საიმედო და უსაფრთხო მანერით ტრანსპორტირებას, ისე, რომ 
გადამცემი ქსელის რომელიმე ელემენტის გამორთვა არ იწვევდეს ამ ტრანსპორტირების 
შეფერხებას. 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა ეს არის ქვეყნის 
გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურის გაძლიერების დროში გაწერილი პროგრამა, 
რომელიც წარმოადგენს პასუხს არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, მომავალი 
გამოწვევების საპასუხოდ და შესაძლებლობების განსახორციელებლად. ის ასახავს 
საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის ადეკვატურ განვითარებას, მომავლის 
დამაჯერებელი სცენარების შესაბამისად. მოიცავს პროექტებს 2015-დან 2025 წლების 
ჩათვლით.  

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის მიზანია მომავალი გარემოს 
წარმოდგენა, გაანალიზება და მოულოდნელი ფაქტორების (რისკების) შემცირება, რათა 
მოხდეს ამ ფაქტორთა კომბინაციით მომავლის დამაჯერებელი ვერსიის მიღება და 
ერთიანი, სტრუქტურირებული ხედვის შექმნა გადამცემი ქსელის განვითარების შესახებ.  

გადამცემი ქსელის განვითარება ითვალისწინებს ენერგოსისტემის გრძელვადიან 
პერსპექტივაში მომზადებას, რათა გენერაციისა და დატვირთვების გაზრდის შესაბამისად 
მოხდეს გადამცემი ქსელის გაძლიერება-გაფართოება-მოდერნიზაცია.  

ეს დოკუმენტი მოიცავს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ყველა 
კომპონენტს. თუმცაღა მომავალ წლებში შესაძლოა სხვა პროექტების განხილვაც, 
რომლებიც ამ ათწლიან გეგმაში არ არის გათვალისწინებული. ამასთან, შესაძლოა 
ზოგიერთი პროექტის მოდიფიცირება, ვადების შემჭიდროება ან გადავადება. ეს 
ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ათწლიანი გეგმის 2016 წლის ვერსიაში. 

სსე-ის, მიზანია განავითაროს მდგრადი, საიმედო, ეკონომიკური და ეფექტური 
ელექტროგადამცემი ქსელი, რომელიც უზრუნველყოფს განვითარების ნებისმიერ 
საფეხურზე:  
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 ქსელის საიმედოობას; 
 ელექტროენერგიის ხარისხს; 
 საკმარის გამტარუნარიანობას  

o განახლებადი ენერგიის წყაროების ქსელში ინტეგრაციისათვის და  
o ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის მიმოსაცვლელად; 

 მზაობას ევროპული გაერთიანებული ენერგოსისტემის ENTSO-E 
განვითარების ათწლიან გეგმასთან ინტეგრირებისთვის. 

გრძელვადიანი განვითარება განპირობებულია მომავალი ისეთი გადამცემი ქსელის 
არსებობის საჭიროებით, რომელიც დააკმაყოფილებს გადამცემი ქსელის დაგეგმარების 
ტექნიკურ კრიტერიუმებს, რომელთაგან ყველაზე ძირითადია N-1. 

თუკი გამოვლენილი იქნება ამ გეგმაში გათვალისწინებული პროექტებისგან 
განსხვავებული ალტერნატიული გონივრული პროექტები, ისინი გათვალისწინებული 
იქნება საქართველოს გადამცემი ქსელის მომდევნო ათწლიან გეგმაში. 

ათწლიანი გეგმის შედგენა მოიცავდა ეტაპებს: 
 მონაცემთა შეგროვება; 
 მონაცემთა დამუშავება; 
 მოდელირება; 
 ნაკლოვანებების აღმოფხვრა; 
 განვითარების გეგმის მომზადება. 

 

ნახ 1.1 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმის ეტაპები 

 

ეტაპი 1  
მონაცემთა 
შეგროვება

გენერაცია

მოხმარება

კავშირის ეგხ

ეტაპი 2 
მონაცემების 
დამუშავება

კონსულტაციები
Entso-E, REN, Eirgrid 
გეგმების გაცნობა

ბალანსების შედგენა

წინასწარი გეგმის 
შედგენა

ეტაპი  3
მოდელირება

ნაკადგანაწილება;

N-1 რეჟიმები;

დინამიკური 
მდრგადობა;

მშ დენები;

ჰარმონიკები;

ეტაპი  4
ნაკლოვანებები
ს აღმოფხვრა

კონფიგურაციის 
ცვლილება

სქემის ოპტიმიზება;

ელემენტების 
დამატება-
გამოკლება

ეტაპი  5
განვითარების 

გეგმის 
მომზადება

ანგარიშების

მომზადება

დიზაინი

თავები-ქვეთავები
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1.1 მონაცემთა მენეჯმენტი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების საწყისი ინფორმაცია 
წარმოადგენს ცნობებს  (2014 წლის მარტი) პერსპექტიული ელსადგურების დადგმული 
სიმძლავრეების, გამომუშავებების, გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის, კატეგორიებისა 
და მათი ექსპლუატაციაში შესვლის წლების შესახებ. ასევე მიღებული იქნა ენერგოსისტემაში 
მოხმარების ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი წლიურად 5%.   

ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარებით იქნა მიღებული ზემოაღნიშნული 
ელსადგურების საპროექტო მონაცემები დინამიკური და ჰარმონიკული ანალიზისათვის 
(2012-2013 წლები). ასეთი მონაცემების არარსებობისას, აღებული იქნა ტიპიური მონაცემები, 
სსე-ის სპეციალისტების მიერ შედგენილი გენერატორების ტიპიური მონაცემთა ბაზებიდან. 

ნაკადგანაწილების, დანაკარგების, მდგრადობის და მოკლე შერთვის 
ანალიზისათვის გამოყენებული იქნა საინჟინრო მოდელირების პროგრამა PSS/E, ხოლო 
ჰარმონიკული ანალიზისთვის - Digsilent PowerFactory. 

 

1.2 დასაგეგმი პერიოდები 

განსახილველი დასაგეგმი პერიოდი იყოფა სამ ნაწილად: 
1. ახლო პერსპექტივის დასაგეგმ (მოკლევადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 

მოიცავს ნულოვანი წლის (2014 წელი) მომდევნო 3 წელიწადს, ანუ შეადგენს 2015-2017 
წლების პერიოდს. ამ დროისთვის დაგეგმილი პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლა  მიმდინარეობს საკონსულტაციო კომპანიების მიერ ან უკვე 
დასრულებულია. საჭირო ინვესტიციები დაზუსტებულია და იდენტიფიცირებულია ახალი 
ინვესტიციები. ამ სამწლიანი პერიოდისთვის ინვესტიციების 3 წლიანი გეგმა მოცემულია 
დანართად დ-5. 

2. საშუალო პერსპექტივის დასაგეგმ (საშუალოვადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 
მოიცავს ნულოვანი წლის (2014 წელი) მომდევნო 4-5 წელს, ანუ შეადგენს 2018-2019 წლების 
პერიოდს. ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლა  ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცა გამოვლენილია მათი 
ძირითადი მახასიათებლები და სავარაუდო ტექნიკური და ეკონომიკური მონაცემები. 
უახლოეს ხანებში მოსალოდნელია ამ პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლის  დაწყება, რამაც შეიძლება ამ პროექტების მახასიათებლები 
გარკვეულწილად შეცვალოს. 

3. შორი პერსპექტივის დასაგეგმ (გრძელვადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 
მოიცავს ნულოვანი წლის (2014 წელი) მომდევნო 6-10 წლებს, ანუ შეადგენს 2020-2025 
წლების პერიოდს. ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლა  ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცაღა გამოვლენილია ამ 
პროექტების აუცილებლობა. 2-3 წელიწადში მოსალოდნელია ამ პროექტების „ტექნიკურ-
ეკონომიკური მიზანშეწონილობის“ შესწავლის  დაწყება, რამაც შეიძლება ამ პროექტების 
გარკვეული მახასიათებლები შეცვალოს. 
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1.3 საქართველოს გადამცემი ქსელის სუსტი ადგილები და განვითარების  
ფაქტორები 

 ქსელის  ძირითადი  სუსტი  ადგილები.      საქართველოს ენერგოსისტემის 
500/220  კვ ძაბვის ელექტრული ქსელი განლაგებულია ძირითადად ჰორიზონტალურად 
ქვეყნის დასავლეთ ნაწილიდან აღმოსავლეთ ნაწილისაკენ. ამასთან, გენერაციის დიდი 
ნაწილი განთავსებულია ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში (დასავლეთით ჰესების დადგმული 
სიმძლავრე შეადგენს 2080  მგვტ-ს), ხოლო მოხმარების დიდი წილი მოდის აღმოსავლეთ 
ნაწილზე (თბილისი-რუსთავის კვანძი). ეს დისბალანსი განსაკუთრებით შეიმჩნევა 
გაზაფხული-ზაფხულის სეზონზე. ამ პერიოდისათვის საქართველოს მდინარეები 
წყალუხვობით ხასიათდება და, როდესაც აღმოსავლეთით (გარდაბანში) განლაგებული 
თბობლოკები არ მუშაობს, სიმძლავრის გადადინება ხდება დასავლეთიდან 
აღმოსავლეთისაკენ. 
 სისტემის დასავლეთ ნაწილში (ენგური-ზესტაფონის 500/220 კვ ძაბვის 
მაგისტრალი) პრობლემა იქმნება 500 კვ ძაბვის ეგხ ,,იმერეთის” გამორთვის შემთხვევაში, 
რადგან 220 კვ ძაბვის მაგისტრალი ვერ უზრუნველყოფს მთლიანი სიმძლავრის 
გადაცემას. აღნიშნული მაგისტრალის სუსტი ადგილებია: 

 შეზღუდულია ატ-1 ენგურჰესში 450 მგვტ-მდე (ნომინალური სიმძლავრე 501მგვა). 
 შეზღუდულია ეგხ ,,ეგრისი1,2” -ის (ენგური-ვარდნილი)  გამტარუნარიანობა ატ-1-

ის სიმძლავრით. 
 შეზღუდულია ,,კოლხიდა 2” (ზუგდიდი-მენჯი), ,,კოლხიდა 2ა’’-ს (ვარდნილი-

ზუგდიდი) გამტარუნარიანობა გრძელი პარალელური (,,პალიასტომი 1’’-
,,პალიასტომი 2”) შტოს გამო. 

 გადაიტვირთება  ეგხ ,,კოლხიდა 1”. 
 ეგხ ,,აჯამეთი1,2”. 

განვითარების  ფაქტორები. საქართველოს ენერგოსისტემის ელემენტების დიდი 
უმრავლესობა დაპროექტდა და დამონტაჟდა სსრკ-ის პერიოდში და გათვლილი იყო 
ჩრდილო კავკასიასთან და სომხეთ-აზერბაიჯანთან პარალელური მუშაობისთვის. კერძოდ, 
საქართველოს დასავლეთ ნაწილში არსებული ჰიდროსადგურებიდან ხდებოდა ენერგიის 
ექსპორტი რუსეთში, ხოლო აღმოსავლეთში არსებული თბოსადგურების საწვავით 
უზრუნველყოფა ხორციელდებოდა აზერბაიჯანიდან. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, აზერბაიჯანიდან თბოსადგურების საწვავით 
მომარაგება საკმაოდ ძვირია, ამიტომ დასავლეთის ჰესებიდან ხდება საქართველოს 
აღმოსავლეთის დატვირთვის დაფარვა. ამასთან, სულ უფრო მიმზიდველი ხდება თურქულ 
ენერგეტიკულ ბაზარზე გასვლა, რისთვისაც აშენდა მუდმივი დენის ჩანართი საქართველო-
თურქეთს შორის და ამ ბაზრის ასათვისებლად ხდება ახალი ჰესების მშენებლობა.  ის 
გეოგრაფიული მდგომარეობა, რომელიც საქართველოს ბუნებრივად უკავია, საშუალებას 
იძლევა მისი გავლით განხორციელდეს ენერგიის ტრანზიტი 1) რუსეთსა და სომხეთ-ირანს 
შორის 2) აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის; 3) რუსეთსა და თურქეთს შორის; 4) სომხეთ-
ირანსა და თურქეთს შორის. 
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებული ჰიდროსადგურების ავტომატური 
რეგულატორები მოძველებულია ან მწყობრიდან არის გამოყვანილი, თბოსადგურების 
დიდი უმრავლესობა კი ამორტიზებულია. ამიტომ განიხილება რეგულატორების 
რეაბილიტაცია და თბოსადგურების ჩანაცვლება ახალი ეკონომიური ანალოგებით. 

საქართველოს ენერგოსისტემა განიცდის სარეზერვო სიმძლავრეების 
უზრუნველმყოფი მოწყობილობების მწვავე დეფიციტს, შედეგად სხვა სისტემებისგან 
დამოუკიდებლად მუშაობისას გართულებულია სიხშირის რეგულირება. ამასთან, მძლავრი 
აგრეგატის გამორთვისას სასისტემო ავტომატიკა თიშავს მომხმარებელს. ამ ვითარების 
გამოსასწორებლად საჭიროა სიმძლავრის რეზერვების უზრუნველყოფა, 
მარეგულირებელი ჰიდროსადგურების, მძლავრი კომბინირებული თბოსადგურების 
მშენებლობით და/ან არსებული თბოსადგურების რეაბილიტაციის გზით. 

 
ნახ 1.2. საქართველოს  ელექტრული ქსელის განვითარების მამოძრავებელი ძალების რუკა 

 პერსპექტიული მარეგულირებელი ჰესები 
 პერსპექტიული სეზონური ჰესები 
 პერსპექტიული დატვირთვის მატება 
 თბოსადგურების დახურვა 
 ახალი კომბინირებული თბოსადგურები 
 სისტემათა შორისი კავშირის გაძლიერების აუცილებლობა 
 შიგა სასისტემო კავშირის გაძლიერების აუცილებლობა 
O არსებული მძლავრი გენერაციის რეგიონი 
O არსებული მძლავრი მოხმარების რეგიონი 
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უახლოეს წლებში ქსელის განვითარების ძირითადი განმაპირობებელი ფაქტორები 
იქნება: 

 არსებული გენერაციის გატარება; 
 N-1 დაგეგმარების კრიტერიუმის დაკმაყოფილება (საიმედოობის ამაღლება); 
 ახალი ენერგეტიკული რესურსების ათვისება/ქსელში ჰესების ინტეგრაცია; 
 ქსელის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა; 
 საიმედო კვების ცენტრების შექმნა, პოტენციური წარმოებების/ტურისტული 

ცენტრების გასავითარებლად; 
 ენერგოსისტემის (ბუნებრივად) მზარდი მოხმარების დაკმაყოფილება 
 მოძველებული თბური ბლოკების ჩანაცვლება მანევრირებადი და ეკონომიური 

კომბინირებული (ორთქლ-აირტურბინული) თბოსადგურებით; 
 სიმძლავრის რეზერვების უზრუნველყოფა; 
 ელექტროენერგიის ხარისხის ამაღლება. 

 

 

1.4. სიმძლავრის და ენერგიის საპროგნოზო ბალანსები 

ამჟამად საქართველოს ენერგოსისტემის 
დადგმული სიმძლავრე 3530 მგვტ-ია, აქედან 
მარეგულირებელი ჰესების სიმძლავრეა 1990 
მგვტ, სეზონური ჰესების სიმძლავრე 810 მგვტ, 
110 მგვტ აირტურბინების, ხოლო 
თბოელექტროსადგურებისა - 620 მგვტ (ნახ 
1.3). ჯამური დადგმული სიმძლავრის 
დაახლოებით 80% მოდის ჰესებზე. 
მარეგულირებელი ჰესების წილი შეადგენს  
დადგმული სიმძლავრის დაახლოებით 56%-ს. 
 
2025 წლისთვის საქართველოს ჯამური 
სიმძლავრე გაიზრდება 7541 მგვტ-მდე (ნახ 1.4). 
აქედან 4672 მგვტ იქნება მარეგულირებელი 
ჰესების სიმძლავრე, 2009 მგვტ სეზონური 
ჰესების, 110 მგვტ აირტურბინების, 20 მგვტ 
ქარის ელექტროსადგურების, ხოლო 730 მგვტ  
მაღალი ეფექტურობის მქონე კომბინირებული 
თბოელექტროსადგურების სიმძლავრე, 
რომლებიც ჩაანაცვლებენ მოძველებულ  
გარდაბნის N 3, 4 და N 9 ბლოკებს. ჰესების წილი, 
ჯამურ დადგმულ სიმძლავრეში 2025 წლისთვის 
იქნება 89%-მდე. აქედან მარეგულირებელი 
ჰესების წილი ქვეყნის ჯამურ სიმძლავრის 62%-ს შეადგენს. ეს უზრუნველყოფს 

1990
810

620
110 მარეგულირებელი 

ჰესები

სეზონური ჰესები

ორთქლის 
თბოსადგურები

აირტურბინები

ნახ. 1.3 ელ. სადგურების არსებული სიმძლავრეები

3530 მგვტ

4672
2009

730 110
20

მარეგულირებელი 
ჰესები

სეზონური ჰესები

კომბინირებული 
თბოსადგურები

აირტურბინები

ქარის 
ელექტროსადგურები

ნახ. 1.4 ელ. სადგურების მოსალოდნელი სიმძლავრეები
2025 წლისთვის

7541 მგვტ
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წყალუხვობისას დაგროვებული წყლის გამოყენებას წყალმცირობის პერიოდებში, 
ელექტროენერგიისა და თბოსადგურებისთვის საჭირო საწვავის იმპორტზე 
დამოკიდებულების შემცირებას. 
გენერაციის და დატვირთვის  ზრდის მონაცემების საფუძველზე, შედგენილი იქნა 
საქართველოს წლიური ენერგიის ბალანსი (ცხრ 1.1, ნახ 1.5). 

ცხრ 1.1 საქართველოს ენერგოსისტემის ენერგიის საპროგნოზო ბალანსი (მლრდ კვტ სთ)  
 

წელი გენერაცია ჰესები თბოსადგურები მოხმარება ექსპორტი 
2014 10.37 8.34 2.04 10.62 -0.25 
2015 11.57 9.48 2.09 11.15 0.42 
2016 12.79 10.34 3 11.71 1.08 
2017 13.99 10.99 2.3 12.29 1.70 
2018 14.03 11.72 2.65 12.91 1.12 
2019 16.39 13.73 3.64 13.55 2.84 
2020 19.94 16.3 2.18 14.23 5.71 
2021 24.52 22.34 1.37 14.94 9.58 
2022 26.78 25.42 1.85 15.69 11.09 
2023 27.26 25.42 2.38 16.48 10.78 
2024 27.8 25.42 2.97 17.30 10.50 
2025 28.42 25.42 3.64 18.16 10.26 

 

 

ნახ 1.5 ცხრ 1.1-ის შესაბამისი მრუდები, საქართველოს გენერაციის, მოხმარების და ელენერგიის 

ექსპორტის შესახებ 

10.4
11.6

12.8
14.0 14.0

16.4

19.9

24.5

26.8 27.3 27.8 28.4

8.3
9.5 10.3 11.0

11.7

13.7

16.3

22.3

25.4 25.4 25.4 25.4

2.0 2.1
3.0

2.3 2.7
3.6

2.2
1.4 1.9 2.4

3.0
3.6

10.6
11.2

11.7
12.3 12.9

13.6

14.2 14.9
15.7

16.5
17.3

18.2

0.4 1.1
1.7 1.1

2.8

5.7

9.6
11.1 10.8 10.5 10.3

0

5

10

15

20

25

30

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

გენერაცია

ჰესები

თბოსადგურები

მოხმარება

ექსპორტი

 

ექსპორტი= 11.1 

წელი 

ენერგია 
(მლრდ კვტ სთ) 
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რეზიუმე. საპროგნოზო ბალანსებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 
აუცილებელია მეზობელ ქვეყნებთან კავშირის ხაზების აშენება. ამასთან,  ყველაზე 
კრიტიკული პერიოდი როდესაც, საჭირო იქნება სიმძლავრის გატანა, არის წყალუხვობის 
პერიოდი. ე.წ ზაფხულის მაქსიმუმის და მინიმუმის რეჟიმები. ბალანსებიდან გამომდინარე, 
2020 წლისთვის უნდა გვქონდეს 2100 მგვტ სიმძლავრის ექსპორტის შესაძლებლობა, 2021 
წლისთვის 3100 მგვტ-ის, ხოლო 2022 წლისთვის 4100 მგვტ.  

 

1.5 განვითარების სცენარები და მეთოდოლოგია 

დაგეგმარების სცენარი არის მომავალი გარემოს წარმოდგენა. სცენარების 
ანალიზის აუცილებლობა განპირობებულია მომავლის დამაჯერებელი სურათის 
წარმოდგენისთვის. სცენარები წარმოადგენენ საშუალებას, ცხადი გახდეს მოულოდნელი 
ფაქტორები და მოხდეს მათი კომბინაციით მომავლის ვერსიის მიღება. 

თითოეული სცენარი ითვალისწინებს დაგეგმვის რამოდენიმე ვარიანტს. დაგეგმვის 
ვარიანტი წარმოადგენს კონკრეტულ სიტუაციას, რომელიც შეიძლება მოხდეს დაგეგმვის 
სცენარის ფარგლებში. 

განიხილება სულ მცირე სამი დროის პერიოდი: 
 მოკლევადიანი პერსპექტივის (1-3 წელი); 
 საშუალოვადიანი პერსპექტივის (4-5 წელი); 
 გრძელვადიანი პერსპექტივის (6-10 წელი); 

გადამცემი ქსელის გასაძლიერებლად გათვალისწინებული ინვესტიციები, 
რომელიც შეესაბამება ქსელის განვითარების არსებულ გეგმას, უნდა მოიცავდეს ყველა 
წარმოდგენილ ვარიანტს და ითვალისწინებდეს ახალი ელემენტის ქსელში ჩართვის 
ვადებს. 
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ნახ 1.6. სცენარების ტექნიკური ანალიზის პროცესი 

დაგეგმვის მეთოდები და კრიტერიუმები დგინდება და გამოიყენება დაგეგმვის 
სცენარის შესაფასებლად, იმისთვის, რომ იდენტიფიცირებული იქნას მომავლის 
პრობლემები და მათ აღმოსაფხვრელად საჭირო ქსელის გაძლიერების ღონისძიებები. 
ქვეყნისთვის კრიტიკული ხაზის გამოვლენა ხდება დაგეგმარების N-1 კრიტერიუმისა და 
მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის არშეზღუდვის გათვალისწინებით. 

დაგეგმილი ქსელის საიმედოობის შესამოწმებლად ჩატარებული იქნა 

 ნაკადგანაწილების ანალიზი 
 მოკლე შერთვის დენების ანალიზი  
 კვანძებში ძაბვების კვლევები 
 მდგრადობის ანალიზი  
 ჰარმონიკული ანალიზი  

განხილული იქნა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების რამოდენიმე 
სცენარი. ქსელის დაგეგმვის საწყის ინფორმაციად აღებული იქნა მონაცემები ქსელში 
ჩასართავი პერსპექტიული გენერაციის შესახებ, რომელიც დაყოფილი იქნა კატეგორიებად:  

სცენარი X სცენარი Y

ვარიანტი1 ვარიანტი 2 ვარიანტი 3 ვარიანტი n
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სეზონი/დღე-ღამე

დატვირთვის/გენერაციის
მაქსიმუმი/მინიმუმი

ანალიზის სახეები
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კატეგორია-1 (K1): მათ ეკუთვნის სადგურები, რომლებთანაც მემორანდუმები დადებულია 
და რომელთა მშენებლობაც დაწყებულია; 

კატეგორია-2 (K2): სადგურები რომელთა ინტერესებიც გამოხატული აქვთ ავტორიტეტულ 
კომპანიებს და რომელთა მშენებლობის შესწავლაც დაწყებულია; 

კატეგორია-3 (K3): დიდი, სახელმწიფო მნიშვნელობის სტრატეგიული სადგურები 
(იხილეთ პუნქტი 5.2.2) და ის სადგურები  რომელთა მშენებლობის შესწავლა დაიწყება 
უახლოეს პერიოდებში. 

დატვირთვის საპროგნოზო წლიური ზრდის მაჩვენებელი ბაზისურ სცენარში, არის 
5%, რომელიც დადგენილი იქნა ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ, თუმცა ათწლიანი გეგმის 
განვითარების სცენარების ანალიზი ჩატარებული იქნა ასევე 3% „პესიმისტური“ და 7% 
„ოპტიმისტური“ ზრდის მაჩვენებლების გათვალისწინებით. 

ცხრ 1.2 

 
დატვირთვა|გენერაცია 

“G1” 
100% K1, 50% K2 

“G2” 
100% K1, 50% K2, 

25% K3 

“G3” 
100% K1, 100% K2, 

100% K3 
3% ზრდა “L1” L1G1 L1G2 L1G3 
5% ზრდა “L2” L2G1 L2G2 L2G3 
7% ზრდა “L3” L3G1 L3G2 L3G3 

ცხრილში მოცემულია მოხმარების წლიური პროცენტული ზრდისა და 
გენერატორების ქსელში ჩართვის სხვადასხვა ვარიანტები. ბაზისურ, ძირითად ვარიანტად 
აღებული იქნა მოხმარების 5% ზრდისა და სამივე კატეგორიის ელსადგურების 100% ქსელში 
ჩართვის შესაბამისი სცენარი L2G3. 

ზოგადად, გადამცემი ქსელის განვითარება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი 
სცენარით მოხდება ენერგეტიკული სისტემის წყაროების ქსელში ჩართვა და მოხმარების 
წლიური ზრდა.  მაგრამ 2025 წლამდე ნებისმიერი სცენარით განვითარების შემთხვევაში 
შევა სამივე კატეგორიის ჰესების სრული სიმძლავრე; რაც შეეხება მოხმარებას - ის 
წარმოადგენს შიდა მოხმარების და ექსპორტის ერთობლიობას, ანუ თუ შიდა მოხმარება 
ნაკლებად გაიზრდება, ექსპორტი გაიზრდება მეტად და პირიქით. ამრიგად, გენერაციისა და 
მოხმარების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში, გადამცემი ქსელი უნდა განვითარდეს 
ერთი და იგივე სქემით, რომელიც შეესაბამება გენერაციის დროულ ჩართვას - L2G3. 

  სამინისტროსთან კონსულტაციის შემდეგ, ყველაზე დამაჯერებლად მიჩნეული იქნა 
სწორედ სცენარი L2G3 - დატვირთვის წლიური 5% ზრდა და ქსელში სამივე კატეგორიის 
ჰესების 100%-ის დროული ჩართვა. სწორედ ამ სცენარის შესაბამისი გაანგარიშებებია 
წარმოდგენილი ამ განვითარების გეგმაში.  

1.6 გამოვლენილი პროექტები და ინფრასტრუქტურის გასაძლიერებლად საჭირო 
ინვესტიციები 

გადამცემ ქსელში ასაშენებელი პროექტები დაყოფილი იქნა სამ ნაწილად: 

 

საქართველოს გადამცემი ქსელის 
განვითარების ათწლიანი გეგმა 2015-2025  

საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა 

  
13



საქართველოს გადამცემი ქსელის 
განვითარების ათწლიანი გეგმა 2015-2025 14 

საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა 

  

1. სატრანზიტო მნიშვნელობის პროექტები, ანუ პროექტები რომლებიც ახდენენ 
გავლენას საქართველოს ენერგოსისტემასა და მეზობელ სისტემებს შორის სიმძლავრის 
ტრანზიტის სიდიდესა და საიმედოობაზე; ასეთებია საქართველოს გადამცემი სისტემის 
ყველა შიდა 500 კვ ეგხ-ის და ყველა 500/400/330/220/154 კვ ტრანსსასაზღვრო ეგხ-ის 
შემცველი პროექტები. 

2. სასისტემო მნიშვნელობის პროექტები. მათ მიეკუთვნება ისეთი პროექტები, 
რომლებიც აკავშირებენ გადამცემი ქსელის ორ ან მეტ კვანძს (ქმნიან შეკრულ კონტურს), 
გავლენას ახდენენ ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონისკენ სიმძლავრის ტრანზიტის 
სიდიდეზე. 

3. ლოკალური, ჩიხური 220, 110 კვ და უფრო დაბალი ნომინალური ძაბვის ეგხ-ების 
შემცველი პროექტები. 

გადაცემის ლიცენზიატი ლოკალურ პროექტებს არ ახორციელებს. გადამცემი 
ქსელის განვითარება უშუალოდ დაფუძნებულია მხოლოდ სატრანზიტო მნიშვნელობის და 
სასისტემო მნიშვნელობის პროექტებზე. სწორედ ასეთი დანიშნულების 11 პროექტი იქნა 
გამოვლენილი.  

ექსპლუატაციაში

   

პროექტები

 

ნახ 1.7 სასისტემო მნიშვნელობის პროექტების ჯამური მაჩვენებლები 

გადამცემი ქსელის 2015-2025 წლების 11 პროექტის შეფასება მოხდა CBA 
მეთოდოლოგიით, რომლითაც გაანალიზებული იქნა თითოეული პროექტის მიერ 
მოსატანი სარგებელი, მისთვის გასაწევი ხარჯები (ინვესტიციები) და გარემოზე 
ზემოქმედება. 

 
 

გაანალიზებული იქნა რამდენიმე ფაქტორი, კერძოდ: 
 ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა, რაც გვიჩვენებს ნორმალურ რეჟიმში 

გადამცემი ქსელის ერთი სისტემიდან მეორე სისტემისკენ სიმძლავრის ტრანზიტის 
უნარის ნამატს (მგვტ);  

 ღირებულების შეფასება - ეს არის პროექტის ღირებულება (მლნ ევრო) 
 სოციალური და ეკოლოგიური ზეგავლენა ასახავს პროექტის დაგეგმილ დროზე 

შესვლის სანდოობას და ეკოლოგიურ ფაქტორებზე მის ზემოქმედებას; 
 კვების უსაფრთხოება  - გადამცემი ქსელის იმ უბნის საიმედოობაზე ზემოქმედება, 

რომელთანაც დაკავშირებულია მოცემული უბანი; 

5 პროექტი  46% 3 პროექტი 27%

ექსპლუატაციაში შესვლის მოსალოდნელი თარიღები

500 კვ 46% 220 კვ 54%

პროექტები ძაბვის საფეხურის მიხედვით

1700 კმ ეგხ ,   5000 მგვა ატ , 623-824 მლნ ევრო       

3 პროექტი  27%

2015-2017 2018-2019 2020-2025
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 სოციალური და ეკონომიკური  კეთილდღეობა წარმოადგენს პროექტისგან 
მიღებულ წლიურ შემოსავალს (მლნ ევრო/წელი)  

 ენერგიის განახლებადი წყაროს (გეწ) ინტეგრაცია აჩვენებს პროექტის მიერ ქსელში 
ინტეგრირებული გეწ-ის, საქართველოში ძირითადად ჰესების, დადგმულ 
სიმძლავრეს (მგვტ); 

 ცვლილებები დანაკარგებში (ენერგოეფექტურობა) წარმოადგენს დანაკარგების 
განსხვავებას (მგვტ) პროექტის ან მისი რომელიმე ნაწილის არ არსებობისას 
არსებულ ვითარებასთან. 

 ცვლილებები CO₂-ის გამოყოფაში, ეს სიდიდე აღებული იქნა როგორც გეწ-ის 
პროპორციული კოეფიციენტი. 

 ტექნიკური აღდგენისუნარიანობა / სისტემის უსაფრთხოების ზღვარი ასახავს 
მთლიანად გადამცემი ქსელის საიმედოობაზე გავლენას. 

 საიმედოობა/მოქნილობა უჩვენებს კონკრეტული პროექტის დამოკიდებულებას 
სხვადასხვა ფაქტორებზე (გეწ ინტეგრაცია, დატვირთვის ზრდა) და ა.შ. პროექტი 
მაქსიმალურად მოქნილია თუკი მისი მშენებლობა აუცილებელი იქნება მომავლის 
ნემისმიერი სცენარით განვითარებისას. 

აღნიშნული კრიტერიუმებით მოხდა საქართველოს გადამცემი ქსელის პროექტების 
შეფასება 0-დან 3 ქულამდე. 
 

პროექტების ძირითადი მაჩვენებლები მოცემულია შემდეგ დიაგრამებზე: 

 
  
 

ნახ 1.8-ა. პროექტების მაჩვენებლების შეფასება 
 
 

4

12

4

გეწ-ის ინტეგრაცია

< 50 მგვტ 50-100 მგვტ 100-200 მგვტ > 200 მგვტ

3

31

4

ქსელის გამტარუნარიანობის გაზრდა

< 50 მგვტ 50-350 მგვტ 350-600 მგვტ > 700 მგვტ
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ნახ 1.8-ბ. პროექტების მაჩვენებლების შეფასება 

2

3
6

სოციალური  და ეკონომიკური 
კეთილდღეობა

< 3 მლნ. ევრო/წელი

< 3 მლნ. ევრო/წელი + ჰესების ინტეგრაცია

3 - 10 მლნ. ევრო/წელი

3 - 10 მლნ. ევრო/წელი + ჰესების ინტეგრაცია

1

10

კვების საიმედოობა

D C B A

3

6

2

გადამცემი ქსელის საიმედოობა                            
პროექტის მოქნილობა

0 ქ 1-2 ქ 2-4 ქ > 5 ქ

2

4

5

პროექტის ღირებულება

> 200 მლნ. ევრო 100-200 მლნ. ევრო

50-100 მლნ. ევრო < 50 მლნ. ევრო

71

3

დანაკარგების შემცირება

< 1 მგვტ 2-5 მგვტ 5-10 მგვტ > 10 მგვტ
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პროექტების 36% ზრდის ქსელის გამტარუნარიანობას 700 მგვტ-ით და მეტად, 9% - 
350-600 მგვტ-ით, 27% - 50-დან 350 მგვტ-მდე.  

პროექტების 36% უზრუნველყოფს 200 მგვტ-ზე მეტი სიმძლავრის ჰესების (გეწ) 
ქსელში ინტეგრაციას, 18% - 100-დან 200 მგვტ-მდე, ხოლო 9% - 50 მგვტ-ზე ნაკლების; 

პროექტების 27% ქსელში დანაკარგებს (2022 წლის ზაფხულის მაქსიმუმის რეჟიმის 
მონაცემებით) ამცირებს 10 მგვტ-ზე მეტად, ხოლო 9% - 2-დან 5 მგვტ-მდე;  

პროექტების 55%-ის საპროგნოზო შემოსავალი იქნება წელიწადში 3 მლნ ევროზე 
მეტი, ამასთან ისინი უზრუნველყოფენ ჰესების ქსელში ინტეგრირებას, პროექტების 27%-ის 
შემოსავალი იქნება 3 მლნ ევრო ან მეტი, ხოლო პროექტების 18%-ის შემოსავალი იქნება 3 
მლნ ევროზე ნაკლები, მაგრამ ისინი უზრუნველყოფენ ჰესების ინტეგრაციას. 

პროექტების 91% უზრუნველყოფს კვების უსაფრთხოების გაძლიერებას იშვიათი 
(ძლიერი) ავარიების დროს, 9% გააძლიერებს კვების უსაფრთხოებას ნორმალური 
სიდიდის ავარიების დროს; 

პროექტების 18% კრიტიკულად ამაღლებს მთლიანად გადამცემი ქსელის 
საიმედოობას, 55%-ს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს საიმედოობის ამაღლებაზე, ხოლო 
დანარჩენი 27% მცირედით აამაღლებს გადამცემი ქსელის საიმედოობას. 

პროექტების 18%-ის ღირებულებაა 100-დან 200 მლნ ევრომდე, პროექტების 36%-ის 
ღირებულება იცვლება 50-100 მლნ ევრო ფარგლებში, ხოლო 45%-ის ღირებულება 
ნაკლებია 50 მლნ ევროზე. 

CBA მეთოდოლოგიით შეფასების თანახმად, ყველაზე მაღალი რეიტინგის (და 
საჭიროების) პროექტებია „ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე“, რომელიც ახდენს 1100 მგვტ-ზე 
მეტი ჰესების ინტეგრაციას,  ზრდის ქსელის გამტარუნარიანობას, საიმედოობას და 
უზრუნველყოფს N-1 კრიტერიუმის შესრულებას და „ქსანი-ყაზბეგი-მოზდოკი“, რომელიც 
აძლიერებს რუსეთთან პარალელური მუშაობის საიმედოობას, ამაღლებს საქართველოს 
ქსელის მდგრადობას და ახდენს 200 მგვტ-მდე სიმძლავრის ჰესების ინტეგრაციას. 

პროექტების განხორციელების შედეგად, საქართველოს გადამცემი ქსელის 
500/400/330/220/110 კვ ავტოტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე გაიზრდება 
დაახლოებით 5000 მგვა-ით, 500/400/330/220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების სიგრძე - 1700 
კმ-ით, რაც უზრუნველყოფს არსებული ქსელის საიმედოობის ამაღლებას და N-1 პირობის 
შესრულებას განვითარების ყველა ეტაპზე, საქართველოს სატრანზიტო ჰაბის ფუნქციის 
შესრულებას და 1000 მგვტ-ზე მეტი სიმძლავრის მიმოცვლას როგორც აღმოსავლეთსა და 
დასავლეთს, ასევე ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის, ასევე, დამატებით 4000 მგვტ-ზე მეტი 
სიმძლავრის ჰესების ქსელში ინტეგრაციას, რისთვისაც საჭირო საპროგნოზო ინვესტიცია 
იქნება 623-824 მლნ ევრო. 
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ნახ 1.9 პროექტი “ჯვარი-წყალტუბო-ახალციხე”, ჯამური ქულა 28 

 

ნახ 1.10 პროექტი “ქსანი-ყაზბეგი-მოზდოკი”, ჯამური ქულა 25 
 
 

1.7 ძირითადი გაანგარიშებების შედეგები 

ნაკადგანაწილების ანალიზი. ათწლიანი გეგმისთვის გათვალისწინებულ 
საქართველოს გადამცემი ქსელის ნებისმიერი ნორმალურ (N) რეჟიმში  კვანძებზე ძაბვები 
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და ელექტროგადამცემ ხაზებზე გადადინებები ნორმის ფარგლებშია. რაც შეეხება N-1 
რეჟიმებს, დასავლეთ საქართველოს 220 კვ ქსელის გადატვირთვას აქვს ადგილი 500 კვ 
ეგხ „იმერეთის“ მუშაობაში არყოფნისას, 2014-2018 წლებში (500 კვ ეგხ ჯვარი-წყალტუბო 
ახალციხის აშენებამდე). ამ პერიოდში საჭიროა ავარიის საწინააღმდეგო ავტომატიკის (ასა) 
მოქმედება, 200-300 მგვტ ტვირთის შეზღუდვა საქართველოს აღმოსავლეთ ნაწილში და 
ამავე სიდიდის გენერაციის შეზღუდვა ენგური-ვარდნილის კვანძში, რათა არ იქნას 
დაშვებული აღნიშნული გადატვირთვა. ამასთან 2022-2025 წლებში 500 კვ ეგხ „ქართლი-
2“-ის გამორთვისას შესაძლოა გადაიტვირთოს 500 კვ ეგხ „ვარძია“ და პირიქით. ამ 
გადატვირთვას არ ექნება ადგილი, თუკი რუსეთის სამხრეთ ნაწილის ქსელი გაატარებს 
სიმძლავრეს, რომელიც მოედინებოდა საქართველოს დასავლეთ ნაწილიდან 
აზერბაიჯანისკენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, საჭიროა ამ 500 კვ ეგხ-ებიდან რომელიმეს 
გამორთვისას ასა-ს მიერ შეზღუდული იქნას აზერბაიჯანში ექსპორტი; 

სიმძლავრის დანაკარგების სიდიდე საქართველოს გადამცემი ქსელის  
500/400/330/220 კვ ძაბვის საფეხურებზე იცვლება 1.3-3.5% ფარგლებში. 

 

ნახ 1.11 

მოკლე შერთვის დენების ანალიზი. საქართველოს გადამცემი ქსელის 
განვითარების ათწლიანი გეგმისათვის გაანგარიშებული იქნა სამფაზა მოკლე შერთვის 
დენების მაქსიმალური და მინიმალური მნიშვნელობები. ანგარიშები ჩატარებული იქნა 
ათწლიანი გეგმის ოთხი ყველაზე კრიტიკული და სახასიათო წლისთვის (2017, 2021, 2022, 
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2025). ამასთან მაქსიმალური მოკლე შერთვის დენების გაანგარიშებისას ჩართული იქნა 
საქართველოს ენერგოსისტემის ყველა გენერატორი და ყველა სისტემათაშორისი ხაზი. 
მინიმალური მოკლე შერთვის დენების გაანგარიშებისას, ჩართული იქნა მინიმალური 
რაოდენობის გენერატორები, რომლებიც შეესაბამებოდა ზაფხულის მინიმუმის რეჟიმს, 
გამორთული იქნა ყველა სისტემათაშორისი ხაზი. ანგარიშებმა აჩვენა, რომ ზოგიერთ 
ქვესადგურში 2025 წელს მოკლე შერთვის დენების სიდიდეები 70-80%-ით აღემატება 2017 
წლის ნიშნულებს და შესაძლოა 100%-ით აღემატება დღევანდელ დონეს. ამიტომ, 
გადასახედი იქნება ქვესადგურების ძალოვანი აპარატურის მედეგობის უნარი მოკლე 
შერთვის დენების თერმული და მექანიკური ზემოქმედებებისადმი, რათა საჭიროებისას 
მოხდეს ამ აპარატურის დროული შეცვლა; 

დინამიკური მდგრადობა შეისწავლის ენერგოსისტემის ქცევას და გენერატორების 
სინქრონული მუშაობის შენარჩუნების შესაძლებლობას დიდი შეშფოთებებისას, კერძოდ, 
ელექტროგადამცემი ხაზების ან გენერატორების ავარიული გამორთვისას. დინამიკური 
მდგრადობის ანალიზი ჩატარდა საქართველოს ენერგოსისტემის 2015, 2017, 2022 და 2025 
წლების ზაფხულის მაქსიმალურ რეჟიმებში, შემდეგი შეშფოთებებისას:  

 500 კვ ეგხ-ების ავარიული გამორთვა;   
 ჩანართის ბლოკის ან თურქეთთან 400 კვ კავშირის ეგხ-ის გამორთვა; 
 ენგურჰესის, გარდაბნის მე-9 ბლოკის და ხუდონჰესის აგრეგატის გამორთვა. 

საქართველოს ელექტრული სისტემა ყველა შეშფოთებისას ინარჩუნებს 
მდგრადობას, მაგრამ: 

 2014-2017 წლებში საჭიროა 500 კვ ეგხ „იმერეთის“, 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“, 
ენგურჰესის აგრეგატის ან მე-9 ბლოკის გამორთვის შემთხვევაში ასა-ს 
ჩარევა და შესაბამისი მომხმარებლების და/ან გენერაციის შეზღუდვა; 

 2022-2025 წლებში კი მდგრადობა შენარჩუნებულია ბუნებრივად ნებისმიერ 
შემთხვევაში, გარდა 500 კვ ეგხ-ების „ქართლი-2“-ის ან „ვარძიას“ 
გამორთვისას, როცა შესაძლოა ასა-ს ჩარევა შემოიფარგლოს მხოლოდ 
აზერბაიჯანში ექსპორტის შეზღუდვით (შიგა მომხმარებლების გათიშვის 
გარეშე).  

 ამასთან 2018-2025 წლებში ასა-ს ჩარევა არ იქნება საჭირო, თუკი ჩრდილო 
კავკასია შეძლებს ამ ხაზების გამორთვით გამოწვეული ნაკადების 
გატარებას. 

ჰარმონიკული ანალიზი. საქართველოს ელექტროსისტემაში ყველაზე მძლავრი 
ჰარმონიკული წყარო არის ახალციხის 700 მგვტ სიმძლავრის მუდმივი დენის ჩანართი. 
ახლო პერსპექტივაში დაგეგმილია ახალი 350 მგვტ სიმძლავრის მუდმივი დენის ჩანართის 
მშენებლობა ბათუმში და 350 მგვტ სიმძლავრის ბლოკის დამატება ახალციხის ქვესადგურში. 
ამასთან სომხეთში საქართველოს საზღვრის სიახლოვეს დაგეგმილია 700 მგვტ 
სიმძლავრის მუდმივი დენის ჩანართის მშენებლობა, რომელიც დაუკავშირდება 
საქართველოს გადამცემ ქსელს. N რეჟიმში გაანგარიშებული იქნა ცალკეული რიგის 
ჰარმონიკებისა და ჯამური დამახინჯების კოეფიციენტები. N-1 რეჟიმში, რაც გულისხმობს 500 
ან 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების მუშაობაში არყოფნას, გაანგარიშებული იქნა 
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მხოლოდ ჯამური დამახინჯების კოეფიციენტები. შედეგების თანახმად, ყველა ჯამური 
დამახინჯების კოეფიციენტები, როგორც N ასევე N-1 რეჟიმებში ნორმის ფარგლებშია. 
თუმცაღა ნორმიდან გარკვეულწილად გადახრილია 13-ე რიგის ჰარმონიკა, რაც, ქსელის 
მუშაობაზე უარყოფით გავლენას არ ახდენს, მაგრამ საჭიროებს უფრო ზუსტ კვლევას და 
დამატებითი გაანგარიშებების ჩატარებას. 

ამრიგად, ზემოაღნიშნული გაანგარიშებების შედეგების მიხედვით, დაგეგმილი 
გადამცემი ქსელი საიმედოა, უზრუნველყოფს ენერგოსისტემის მდგრადობას და სისტემის 
პარამეტრების შენარჩუნებას ქსელის წესებით დადგენილ ფარგლებში. 

 

1.8. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მაჩვენებლები 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარება, რომლის განმაპირობებელი 
ძირითადი ფაქტორია ელსადგურების ინტეგრაცია, მოცემული იქნება ქვემოთ. ნაჩვენები 
იქნება როგორც გადამცემი ინფრასტრუქტურის სიდიდეების, ასევე მაგენერირებელი 
სადგურების დადგმული სიმძლავრეების მატება წლების მიხედვით ამჟამინდელი (2014 
წლის) მდგომარეობით, საქართველოს გადამცემი ქსელის მახასიათებლები მოცემულია 
შემდეგ ცხრილში:  

ცხრილი 1.3 

ძაბვა (კვ) სიგრძე (კმ) ძაბვა (კვ) სიმძლავრე (მგვა) 
500 841 500/400 875 
400 32 500/330 0 
330 21 500/220 2800 
220 1627 330/220 400 
110 3528 220/110 5145 
ჯამი 6049 ჯამი 9220 

 
მომავალი 10 წლის განმავლობაში დაგეგმილია საქართველოში 500/220 კვ ეგხ-

ებისა და ქვესადგურების მშენებლობა, რაც დასავლეთ საქართველოში განპირობებულია 
ძირითადად ახალი ჰესების ინტეგრაციით, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში - ქვეყნის 
სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდით. 

შემდეგ დიაგრამაზე, წლების მიხედვით, მოცემულია საქართველოს 
ენერგოსისტემის გენერაციის დადგმული სიმძლავრის (მგვტ), 500/400/330/220/110 კვ ძაბვის 
ტრანსფორმატორების და ავტოტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრის (მგვა) და 
ეკვივალენტური 500 კვ ეგხ-ის სიგრძე. 
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ნახ 1.12 . საქართველოს ენერგოსისტემის გენერაციისა და 500/400/330/220 კვ გადამცემი 

ინფრასტრუქტურის განვითარება 2014-2025 წლებში. 

ნახ 1.12-ის მიხედვით დადგენილი იქნა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა 1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის გენერაციის 
გამოსატანად საჭირო ეკვივალენტური 500 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის სიგრძე და 
500/400/330/220/110 კვ (ავტო)ტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე. 

 

ნახ 1.13 საქართველოს ენერგოსისტემის გადამცემი ინფრასტრუქტურის განვითარების 
თანაფარდობა გენერაციის განვითარებასთან 
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რეზიუმე: მიუხედავად იმისა რომ 1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის გამოსატანად საჭირო 
გადამცემი ქსელის ინფრასტრუქტურის ეგხ-ების სიგრძე და (ავტო)ტრანსფორმატორების 
დადგმული სიმძლავრე შემცირებულია, როგორც ანგარიშებმა ცხადყო 2022-2025 წლებში 
საქართველოს ენერგოსისტემის მდგრადობა უფრო მაღალია, ვიდრე 2014-2018 წლებში. 
ამრიგად, ცხადია, რომ საიმედოობის გაზრდასთან ერთად მოხდა გადამცემი ქსელის 
ეფექტურობის და ეკონომიურობის ამაღლებაც.  

 

1.9 მეზობელ ქვეყნებთან ელექტროენერგიის მიმოცვლის შესაძლებლობები 2022-
2025 წლების მდგომარეობით 

2022-2025 წლებისთვის,  საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან 
გამომდინარე, მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს კავკასიის (შავი ზღვის აუზის ქვეყნების) 
რეგიონში დაგეგმილი ენერგეტიკული ინტეგრაციის ამოცანათა გადაჭრაში, რაც 
გულისხმობს  ამ ქვეყნებს შორის ელექტროენერგიის  მიმოცვლას და საქართველოს 
ჰიდროენერგორესურსების ათვისებასა და გამოყენებას. 

2022-2025 წლებისთვის  მნიშვნელოვნად გაძლიერდება საქართველოს 
ენერგოსისტემის კავშირის ხაზები მეზობელ ენერგოსისტემებთან; თურქეთთან მიმოცვლის 
შესაძლებლობა გაიზრდება 1400 მგვტ-მდე, რუსეთთან 1700 მგვტ-მდე, სომხეთთან 700 
მგვტ-მდე. 

 ელექტროენერგიის მიმოცვლა ხორციელდება: საქართველოდან რუსეთში, 
თურქეთში, აზერბაიჯანში,  სომხეთში და პირიქით; ასევე რუსეთიდან თურქეთში, 
აზერბაიჯანიდან თურქეთში; ამ ამოცანათა შესრულებას ემსახურება საქართველოს 
ელექტროსისტემის სატრანზიტო გადამცემი ხაზები, თუმცა მათი გამტარუნარიანობა 
შეზღუდულია ქვეყნის ენერგოსისტემის მუშაობის დასაშვები სარეჟიმო პარამეტრებიდან 
გამომდინარე (ცხრ.1.4-1.7 და ნახ 1.14). 

 
ცხრ.1.4. რუსეთის ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700  

700  

700  

700  

50 Isl 

150 Isl 
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ცხრ.1.5. აზერბაიჯანის  ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700  

700  

320  

320  
ცხრ.1.6. სომხეთის  ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700 B2B 

700 B2B 

150/100 /Isl (რეზ) 

150/100 /Isl (რეზ) 

 
ცხრ.1.7. თურქეთის  ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700 B2B 

700 B2B 

700 B2B 

700 B2B 

150 Isl (რეზ) 

150 Isl (რეზ) 

 

≈  სინქრონული მუშაობისას 
Isl  კუნძულოვან რეჟიმში მუშაობისას 
B2B  მუდმივი დენის ჩანართით მუშაობისას 
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ნახ 1.14 საქართველოს გადამცემი ქსელის სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობები 2025 

წლისთვის 
 

1.10 დასკვნა 
გადამცემი სისტემის ოპერატორი ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატებთან 

ერთად ისწრაფვის უზრუნველყოს საიმედო და მაღალი ხარისხის მომსახურება 
მომხმარებლებისათვის და განავითაროს სათანადო ინფრასტრუქტურა, რაც აუცილებელი 
იქნება საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობისათვის. ამ განვითარების 
გეგმაში ასახული პროექტები, რომელთაც თან სდევს შესაბამისი მიმოხილვა, წარმოადგენს 
ადეკვატურ პასუხს ეკონომიკური და ენერგეტიკული გარემოს ცვლილებებზე. გადამცემი 
სისტემის ოპერატორი დარწმუნებულია, რომ ამ პროექტების განხორციელების შედეგად 
საქართველოს ეკონომიკა  ღირსეულად დაძლევს გამოწვევებს და  შეხვდება უკეთეს 
მომავალს. 
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ცხრ.1.5. აზერბაიჯანის  ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700  

700  

320  

320  
ცხრ.1.6. სომხეთის  ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700 B2B 

700 B2B 

150/100 /Isl (რეზ) 

150/100 /Isl (რეზ) 

 
ცხრ.1.7. თურქეთის  ენერგოსისტემასთან სიმძლავრის მიმოცვლის შესაძლებლობა 

700 B2B 

700 B2B 

700 B2B 

700 B2B 

150 Isl (რეზ) 

150 Isl (რეზ) 

 

≈  სინქრონული მუშაობისას 
Isl  კუნძულოვან რეჟიმში მუშაობისას 
B2B  მუდმივი დენის ჩანართით მუშაობისას 
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საქართველოს ელექტროენერგიის გადამცემი ქსელი ოპერირებს 
500/400/330/220/110 კვ ძაბვებზე და ასრულებს სასიცოცხლო როლს ელექტროენერგიის 
მიწოდებაში. ეს არის ენერგოსისტემის მაგისტრალი, რომელიც უზრუნველყოფს 
ელექტროენერგიის საიმედო და უსაფრთხო მანერით მიწოდებას გენერაციის წყაროებიდან 
მომხმარებლებისკენ და ელექტროენერგიის ექსპორტ/იმპორტს მეზობელ ქვეყნებთან. 

ელექტროენერგეტიკა არის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელსაც 
უდიდესი გავლენა აქვს სოციალურ სფეროსა  და საქართველოს მოსახლეობაზე. ამიტომ 
ელექტროენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის განვითარება არის ქვეყნის სტრატეგიული 
მნიშვნელობის ამოცანა. 

ელექტრული ქსელის განვითარების გეგმა ათწლიანი პერიოდისთვის  (შემდგომში 
„ათწლიანი გეგმა“) ასახავს გამოწვევებს, ქსელის განვითარების მამოძრავებელ ძალებს და 
მოიცავს მათ საპასუხოდ დაგეგმილ პროექტებს და ქსელის ინვესტიციების საჭიროებებს 
2015-2025 წლებში. 

განსახილველი დასაგეგმი პერიოდი იყოფა სამ ნაწილად: 
1. ახლო პერსპექტივის დასაგეგმ (მოკლევადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 

მოიცავს ნულოვანი წლის (2014 წელი) მომდევნო 3 წელიწადს, ანუ შეადგენს 2015-2017 
წლების პერიოდს. ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლა  მიმდინარეობს ან დასრულებულია. საჭირო ინვესტიციები 
დაზუსტებულია და იდენტიფიცირებულია ახალი ინვესტიციები. ამ სამწლიანი 
პერიოდისთვის ინვესტიციების 3 წლიანი გეგმა მოცემულია დანართად დ-5. 

2. საშუალო პერსპექტივის დასაგეგმ (საშუალოვადიან დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 
მოიცავს ნულოვანი წლის (2014 წელი) მომდევნო 4-5 წელს, ანუ შეადგენს 2018-2019 წლების 
პერიოდს. ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლა  ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცაღა გამოვლენილია ამ 
პროექტების ძირითადი მახასიათებლები და სავარაუდო ტექნიკური და ეკონომიკური 
მონაცემები. უახლოეს ხანებში მოსალოდნელია ამ პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლის  დაწყება, რამაც შეიძლება ამ პროექტების გარკვეული 
მახასიათებლები შეცვალოს. 

3. შორი პერსპექტივის დასაგეგმ (გრძელვადიანი დაგეგმვის) პერიოდად, რაც 
მოიცავს ნულოვანი წლის (2014 წელი) მომდევნო 6-10 წელს, ანუ შეადგენს 2020-2025 
წლების პერიოდს. ამ პერიოდისთვის დაგეგმილი პროექტების „ტექნიკურ-ეკონომიკური 
მიზანშეწონილობის“ შესწავლა  ჯერ არ არის დაწყებული, თუმცაღა გამოვლენილია მათი 
აუცილებლობა. 2-3 წელიწადში მოსალოდნელია აღნიშნული პროექტების „ტექნიკურ-
ეკონომიკური მიზანშეწონილობის“ შესწავლის  დაწყება, რამაც შეიძლება მათი გარკვეული 
მახასიათებლები შეცვალოს. 

ათწლიან გეგმაში განხილული გადამცემი ქსელის ელემენტები და პროექტები სამად 
იქნა დაჯგუფებული: 

1. სატრანზიტო მნიშვნელობის პროექტები, ანუ პროექტები რომლებიც ახდენენ 
გავლენას საქართველოს ენერგოსისტემასა და მეზობელ სისტემებს შორის სიმძლავრის 
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ტრანზიტის სიდიდესა და საიმედოობაზე; ასეთებია საქართველოს გადამცემი სისტემის 
ყველა შიდა 500 კვ ეგხ-ის და ყველა 500/400/330/220/154 კვ ტრანსსასაზღვრო ეგხ-ის 
შემცველი პროექტები. 

2. სასისტემო მნიშვნელობის პროექტები. მათ მიეკუთვნება ისეთი პროექტები, 
რომლებიც აკავშირებენ გადამცემი ქსელის ორ ან მეტ კვანძს (ქმნიან შეკრულ კონტურს), 
გავლენას ახდენენ ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონისკენ სიმძლავრის ტრანზიტის 
სიდიდეზე. 

3. ლოკალური, ჩიხური 220 ,110 კვ და უფრო დაბალი ნომინალური ძაბვის ეგხ-ების 
შემცველი პროექტები. ლოკალური პროექტები გადაცემის ლიცენზიატების მიერ არ 
ხორციელდება. 

2.1 კანონმდებლობასთან შესაბამისობა 

გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შედგენილი იქნა ქართული 
ენერგეტიკის არსებული ვითარებისა და საუკეთესო ევროპული პრაქტიკის 
გათვალისწინებით. 

 საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 
საკანონმდებლო საფუძველს წარმოადგენს კანონი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი 
გაზის შესახებ“ და „ქსელის წესები“, რომელიც დამტკიცებული იქნა საქართველოს 
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული   კომისიის (სემეკი) 
მიერ.  

 „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-32 მუხლის („საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ათწლიანი გეგმა“)  შესაბამისად: 

1. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შემუშავების 
მიზანია გადამცემი ქსელის საიმედოობა, უსაფრთხოება, მდგრადი განვითარება, 
ელექტროენერგიის სათანადო ხარისხის უზრუნველყოფა და ქვეყნის 
ელექტროენერგეტიკული ქსელის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდა. 

2. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შეიცავს: 
ა) ინფორმაციას ელექტროენერგიის არსებული და სამომავლო (საპროგნოზო) 

მოთხოვნისა და მიწოდების შესახებ; 
ბ) გონივრულ პროგნოზებს ელექტროენერგიის წარმოების, მიწოდების, მოხმარების 

და სხვა ქვეყნებთან ელექტროენერგიის გაცვლის მოცულობების შესახებ; 
გ) ინფორმაციას გადამცემი ქსელის იმ ინფრასტრუქტურის შესახებ, რომელიც უნდა 

აშენდეს ან გაძლიერდეს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში, ინვესტიციების 
განხორციელების კონკრეტული ვადების მითითებით; 

დ) ინფორმაციას გადაწყვეტილი ინვესტიციების შესახებ და იმ ახალი ინვესტიციების 
იდენტიფიცირებას, რომლებიც უნდა განხორციელდეს მომდევნო 3 წლის განმავლობაში;  

ე) ინფორმაციას ახალი გენერაციის ობიექტების (მათ შორის, განახლებადი ენერგიის 
წყაროების) ქსელში ინტეგრირების შესახებ; 
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ვ) ინფორმაციას ახალი გენერაციის ობიექტების ინტეგრაციის მიზნებისათვის 
მომავალი ქსელის თითოეული კვანძის გამტარუნარიანობის შესახებ; 

ზ) დასაგეგმარებელი ელემენტების ძალოვანი აპარატურის შერჩევის მიზნებისათვის 
მოკლე შერთვის დენების განსაზღვრას; 

თ) ინფორმაციას გენერაციის ობიექტების შიდა ქსელის განვითარების შესახებ.  
3. ეკონომიკის, ფინანსებისა და სტატისტიკის სფეროებში მოქმედი სახელმწიფო 

უწყებები და დაწესებულებები, ენერგეტიკის დარგში არსებული ორგანიზაციები 
სამინისტროს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით  აწვდიან ინფორმაციას, მონაცემებსა და პროგნოზებს, რომლებიც 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ათწლიანი გეგმის შემუშავებისას. 

4. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტს 
ყოველწლიურად, მომდევნო 10 კალენდარული წლისათვის შეიმუშავებს/განაახლებს 
გადამცემი სისტემის ოპერატორი ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატებთან 
შეთანხმებით (ეს პროცესი აგრეთვე მოიცავს ყველა საჭირო კვლევისა და შეფასების 
ჩატარებას). აღნიშნული გეგმის პროექტი, შემუშავების შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 
შესაბამისი წლის 1 ოქტომბრისა, ეგზავნება სამინისტროს და კომისიას. კომისია 
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტს მიღებიდან 1 
თვის ვადაში განიხილავს და სამინისტროს წარუდგენს თავის შენიშვნებსა და 
რეკომენდაციებს ამ გეგმის პროექტის შესახებ. 

5. სამინისტრო საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის 
პროექტს და წარმოდგენილ შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს განიხილავს კომისიასთან, 
გადამცემი სისტემის ოპერატორთან და ელექტროენერგიის გადაცემის ლიცენზიატებთან 
ერთად. სამინისტრო საქართველოს მთავრობის თანხმობის საფუძველზე,  არაუგვიანეს 
შესაბამისი წლის დასრულებისა უზრუნველყოფს საქართველოს გადამცემი ქსელის 
განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცებას.  

6. საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიან გეგმაში რიგგარეშე 
ცვლილების შეტანა შესაძლებელია გეგმის დამტკიცებისათვის ამ მუხლით დადგენილი 
წესისა და პროცედურების დაცვით. აღნიშნულ გეგმაში შესატანი რიგგარეშე ცვლილების 
პროექტის შემუშავება და განსახილველად წარდგენა შეიძლება კალენდარული წლის 
ნებისმიერ დროს. 
 ამავე დროს, „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 2014 წლის 12 დეკემბრის კანონის 
მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით: 

გადამცემი სისტემის ოპერატორმა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
ათწლიანი გეგმის პირველი პროექტი შეიმუშაოს და საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტროსა და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელ 
ეროვნულ კომისიას წარუდგინოს არაუგვიანეს 2015 წლის 31 იანვრისა. საქართველოს 
გადამცემი ქსელის განვითარების პირველი ათწლიანი გეგმა დამტკიცდეს არაუგვიანეს 2015 
წლის 15 აპრილისა. 

 ქსელის წესების 29-ე მუხლის „გადამცემი ქსელის დაგეგმვა“ თანახმად: 
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1. დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის (სსე) მიერ ხორციელდება გადამცემი ქსელის 
განვითარების გეგმის შემუშავება, მათ შორის ყველა საჭირო კვლევა და შეფასება. 
2. დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი (სსე) უზრუნველყოფს გადაცემის ლიცენზიატების, 
მაძიებლებისა და მოსარგებლეებისაგან მონაცემების შეგროვებასა და კოორდინაციას, 
აგრეთვე ინფორმაციის გაცვლას მეზობელი ქვეყნების ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
ოპერატორებთან. 
3. დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატმა (სსე) უნდა შეიმუშაოს გადამცემი ქსელის განვითარების 
გეგმა ათწლიანი პერიოდისათვის, რომელსაც წარუდგენს საქართველოს ენერგეტიკისა და 
წყალმომარაგების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასა და საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტროს. 

 ქსელის წესების 30-ე მუხლის „ძირითადი პრინციპები“ თანახმად 
1. დაგეგმვის პროცესში სხვა გარემოებებთან ერთად გათვალისწინებულ უნდა იქნეს: 
ა) საიმედოობის ტექნიკური მოთხოვნები; 
ბ) ეკონომიკური და ოპერატიული მართვის, ტექმომსახურების, რელეური დაცვისა და 
ავტომატიკის საკითხები; 
გ) ელექტროენერგიის წარმოების, მოხმარებისა და განაწილების ობიექტებთან 
კოორდინაციის საკითხები; 
დ) საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნები. 
2. გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმა უნდა ითვალისწინებდეს საიმედოობის, 
ეკონომიკურობის, გარემოს დაცვის, განვითარების პროგნოზების, სისტემათაშორისი 
კავშირებისა და ადგილობრივი გადამცემი ქსელის დაგეგმვის საკითხებს. 
3. წესებში გადამცემი ქსელის საიმედოობის შესაფასებლად გამოიყენება ორი კრიტერიუმი:  
ა) ადეკვატურობა – ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი უწყვეტად დააკმაყოფილოს 
მომხმარებელთა მოთხოვნილება ელექტროენერგიაზე, როგორც ქსელის ელემენტის 
გეგმიური, ასევე მოულოდნელი გათიშვის პირობებში. 
ბ) მდგრადობა - ელექტროენერგეტიკული სისტემის უნარი გაუძლოს შეშფოთებებს, 
როგორიცაა მოკლე ჩართვა ან ელექტროენერგეტიკული სისტემის ელემენტების 
მოულოდნელი გათიშვა. 
4. დაგეგმვის ეს მოთხოვნები მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული განვითარების 
სხვადასხვა სცენარებისა და გაუთვალისწინებელი სიტუაციების ალბათობის შეფასებისას. 
5. გრძელვადიანი გეგმები ყოველწლიური პერიოდულობით უნდა გადაიხედოს  
6. დაგეგმვის პროცესი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ძირითადი ეტაპებისაგან: 
ა) მონაცემების შეგროვება; 
ბ) მონაცემების დამუშავება; 
გ) მოდელირება; 
დ) ნაკლოვანების აღმოფხვრის ან შემცირების ოპტიმალური გეგმის შემუშავება; 
ე) გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმის მომზადება. 
7. დაგეგმვის პროცესი უნდა მოიცავდეს: 

ა) ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობას წლის სეზონების მიხედვით; 
ბ) მოკლევადიან პერიოდში ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობის დეტალურ 
შესწავლას; 
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გ) საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
სტრატეგიული დაგეგმვის მოთხოვნებს. 

8. დაგეგმვის პროცესი უნდა დაიწყოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობის 
შეფასებით. 
პოტენციური რისკების გამოვლენის შემთხვევაში, განხორციელდეს რისკების დეტალური 
ანალიზი, მისი აღმოფხვრის ან შემცირების მიზნით. 
9. ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების გეგმა უნდა იძლეოდეს გამოვლენილი 
რისკების აღმოფხვრის ან/და შემცირების შესაძლებლობას. 
 

 ქსელის წესების 35-ე მუხლის „გადამცემი ქსელის დაგეგმვის კრიტერიუმები“ 
თანახმად 

1. გადამცემი ქსელის დაგეგმვისას უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ელექტროენერგიის 
სტანდარტული პარამეტრების შენარჩუნება ..., ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
დატვირთვისა და ელექტროენერგიის წარმოების მოსალოდნელი სიდიდეების პირობებში. 
2. გადამცემი ქსელის დაგეგმვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სასისტემო ავარიის 
თავიდან აცილებისა და სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 
მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების პირობებში, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული 
იყოს: 
ა) სისტემის ერთი ელემენტის მწყობრიდან გამოსვლით (N-1); 
ბ) სისტემის ერთი ელემენტის მწყობრიდან გამოსვლით, პლუს ერთი 
ენერგობლოკის/აგრეგატის ავარიული გამორთვით (N-G-1); 
გ) სისტემის ერთი ელემენტის შეკეთებაში ყოფნის დროს სისტემის სხვა ელემენტის 
ავარიული გამორთვით (N-1-1). 
  

2.2 გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი                                                          
გეგმის შემუშავების პროცესი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის  შემუშავება მოხდა 
გადამცემი სისტემის ოპერატორის სსე-ის მიერ, ენერგეტიკის სამინისტროდან მიღებული 
ინფორმაციების საფუძველზე (გენერაცია, მოხმარების ზრდა). ამ გეგმაში, წინასწარი 
შეფასებით, განსაზღვრული იქნა:  

 ასაშენებელი ელექტროგადამცემი ხაზები, მათი ძაბვები და სიგრძეები, სავარაუდო 
ინვესტიციები; 

 ასაშენებელი ქვესადგურების სიმძლავრეები, ძაბვები, სავარაუდო ინვესტიციები; 
2014 წლის მარტის ბოლოს გაიმართა კონსულტაციები სსე-ის სპეციალისტებსა და USAID-
ის კონსულტანტებს შორის; 
2014 წლის აპრილ-მაისში მოხდა პერსპექტიული სქემის ნაკადგანაწილების ნორმალური 
და N-1 რეჟიმების ანალიზი, რომელთა შედეგების საფუძველზე განხორციელდა 
განვითარების გეგმის 2020-22 წლების ნაწილის კორექტირება; 
2014 წლის მაისის ბოლოს მოხდა პერსპექტიული პროექტებისთვის საჭირო ინვესტიციების 
მიზანშეწონილობის წინასწარი შეფასება ENTSO-E-ს მეთოდოლოგიის მიხედვით და  
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გაიმართა კონსულტაციები სსე-ის სპეციალისტებსა და Clean Energy-ის კონსულტანტებს 
შორის, პროექტების შეფასების ფინანსურ ნაწილზე. 
30 მაისს მოხდა ათწლიანი გეგმის პირველი სამუშაო ვერსიის წარდგენა. 
2014 წლის ივნისში შედგა პორტუგალიური გადამცემი სისტემის ოპერატორის - REN-ის 
წარმომადგენლების კონსულტაციები სსე-ის სპეციალისტებისათვის; 
2014 წლის ივნისის ბოლოს მოხდა მეორე სამუშაო ვერსიის განხილვა; 
2014 წლის აგვისტოში მოხდა მესამე სამუშაო ვერსიის განხილვა; 
2014 წლის 3 სექტემბერს  „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი 
გეგმის“ საბოლოო მუშა ვერსიის განხილვა სსე-ში; 
2014 წლის სექტემბერ-ოქტომბერ-ნოემბრის თვეებში კონსულტაციების გამართვა 
ენერგეტიკის სამინისტროსთან; 
2014 წლის დეკემბრის მიწურულს „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ 
საქართველოს კანონში შეტანილი იქნა ცვლილება „საქართველოს გადამცემი ქსელის 
განვითარების ათწლიანი გეგმის“ შესახებ; 
2015 წლის იანვარში ჩატარდა კონსულტაციები საქართველოს გადამცემი ქსელის 
ტექნიკურ ოპერატორს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასა“ და 
გადაცემის ლიცენზიანტებს სს „გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა საქრუსენერგოსა“ 
და შ.პ.ს. „ენერგოტრანსს“ შორის, გეგმის შესათანხმებლად; 
2015 წლის იანვრის ბოლოს „საქართველოს გადამცემი ქსელის ათწლიანი გეგმა“ 
გაიგზავნა განსახილველად ენერგეტიკის სამინისტროსთან და კონსულტაციებისთვის 
სემეკთან. 
2015 წლის 10 თებერვალი - გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტის 
პირველი განხილვა ენერგეტიკის სამინისტროში. წინასწარი განხილვის შედეგად 
მოწონებულ იქნა ათწლიანი გეგმის პროექტში ასახული ღონისძიებები, პრიორიტეტები, 
ვადები და სხვა პირობები. ამასთან, რეკომენდებული იქნა გურიის ჰესების ინტეგრაციისთვის 
აღნიშნულ გეგმაში გათვალისწინებული ყოფილიყო 220 კვ ქ/ს „ოზურგეთის“ მშენებლობა. 
2015 წლის 10 მარტი - გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტის 
მეორე განხილვა ენერგეტიკის სამინისტროში. განხილული იქნა ათწლიანი გეგმის 
შესწორებული ვარიანტი და სემეკის შენიშვნები. ჩატარებული განხილვის შედეგად 
მოწონებულ იქნა ათწლიანი გეგმის პროექტი მასში გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ 
მიმდინარე ეტაპზე ასახული შესწორებების გათვალისწინებით. გადაწყდა, გატარებული 
იქნას სათანადო ღონისძიებები ათწლიანი გეგმის პროექტის საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტროს მიერ საქართველოს მთავრობის წინაშე განსახილველად წარსადგენად. 
2015 წლის 13 მარტი - გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის პროექტის 
განხილვა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც მონაწილეობდა ენერგეტიკის 
დარგში მოღვაწე წამყვანი სპეციალისტები, მეცნიერები და პროფესორ-მასწავლებლები. 
გეგმამ დამსწრეთაგან  დაიმსახურა უაღრესად დადებითი შეფასება.  
2015 წლის 19 მარტი - „საქართველოს გადამცემი ქსელის ათწლიანი გეგმის“ საბოლოო 
შესწორებული ვარიანტი გადაგზავნილი იქნა დასამტკიცებლად ენერგეტიკის 
სამინისტროსთვის. 
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გ) საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერიოდში ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
სტრატეგიული დაგეგმვის მოთხოვნებს. 

8. დაგეგმვის პროცესი უნდა დაიწყოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის მუშაობის 
შეფასებით. 
პოტენციური რისკების გამოვლენის შემთხვევაში, განხორციელდეს რისკების დეტალური 
ანალიზი, მისი აღმოფხვრის ან შემცირების მიზნით. 
9. ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების გეგმა უნდა იძლეოდეს გამოვლენილი 
რისკების აღმოფხვრის ან/და შემცირების შესაძლებლობას. 
 

 ქსელის წესების 35-ე მუხლის „გადამცემი ქსელის დაგეგმვის კრიტერიუმები“ 
თანახმად 

1. გადამცემი ქსელის დაგეგმვისას უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ელექტროენერგიის 
სტანდარტული პარამეტრების შენარჩუნება ..., ელექტროენერგეტიკული სისტემის 
დატვირთვისა და ელექტროენერგიის წარმოების მოსალოდნელი სიდიდეების პირობებში. 
2. გადამცემი ქსელის დაგეგმვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სასისტემო ავარიის 
თავიდან აცილებისა და სისტემის სტაბილურობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 
მოსალოდნელი ავარიული სიტუაციების პირობებში, რომლებიც შეიძლება გამოწვეული 
იყოს: 
ა) სისტემის ერთი ელემენტის მწყობრიდან გამოსვლით (N-1); 
ბ) სისტემის ერთი ელემენტის მწყობრიდან გამოსვლით, პლუს ერთი 
ენერგობლოკის/აგრეგატის ავარიული გამორთვით (N-G-1); 
გ) სისტემის ერთი ელემენტის შეკეთებაში ყოფნის დროს სისტემის სხვა ელემენტის 
ავარიული გამორთვით (N-1-1). 
  

2.2 გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი                                                          
გეგმის შემუშავების პროცესი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის  შემუშავება მოხდა 
გადამცემი სისტემის ოპერატორის სსე-ის მიერ, ენერგეტიკის სამინისტროდან მიღებული 
ინფორმაციების საფუძველზე (გენერაცია, მოხმარების ზრდა). ამ გეგმაში, წინასწარი 
შეფასებით, განსაზღვრული იქნა:  

 ასაშენებელი ელექტროგადამცემი ხაზები, მათი ძაბვები და სიგრძეები, სავარაუდო 
ინვესტიციები; 

 ასაშენებელი ქვესადგურების სიმძლავრეები, ძაბვები, სავარაუდო ინვესტიციები; 
2014 წლის მარტის ბოლოს გაიმართა კონსულტაციები სსე-ის სპეციალისტებსა და USAID-
ის კონსულტანტებს შორის; 
2014 წლის აპრილ-მაისში მოხდა პერსპექტიული სქემის ნაკადგანაწილების ნორმალური 
და N-1 რეჟიმების ანალიზი, რომელთა შედეგების საფუძველზე განხორციელდა 
განვითარების გეგმის 2020-22 წლების ნაწილის კორექტირება; 
2014 წლის მაისის ბოლოს მოხდა პერსპექტიული პროექტებისთვის საჭირო ინვესტიციების 
მიზანშეწონილობის წინასწარი შეფასება ENTSO-E-ს მეთოდოლოგიის მიხედვით და  
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2015 წლის 26 მარტი - საქართველოს მთავრობის მიერ N 641 განკარგულებით 

მოწონებული იქნა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა; 

2015 წლის 8 აპრილი - საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის N 39 ბრძანებით 

დამტკიცებული იქნა საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა; 

 
     

დ
აწყება

მარტი      აპრილი     მაისი        ივნისი        ივლისი    აგვისტო

03.09.14.გაანგარიშება ან მნიშვნელოვანი ეტაპის დასრულება

კონსტულტაციები

სამუშაო ვერსიების წარდგენა

სექ ოქტ ნო

დ
ამტკიცება

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა

   10  

08.04.15

დეკემბერი იანვარი თებერვალი მარტი     აპრილი

2015 

 
ნახ 2.1 საქართველოს  გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმის შემუშავება 

 
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების გეგმის შექმნის ეტაპები 

 

2.3 მონაცემების მენეჯმენტი/გაანგარიშებებისას გამოყენებული პროგრამები 

გადამცემი ქსელი განიცდის მუდმივ განვითარებას. ვითარდება, იცვლება და 
მოდიფიცირდება ასევე გადამცემი ქსელის განვითარების პროექტები. გადამცემი ქსელის ამ 
განვითარების გეგმაში მოცემული პროექტები წარმოადგენს ენერგეტიკის სამინისტროს და 

ეტაპი 1  
მონაცემთა 
შეგროვება

გენერაცია

მოხმარება

კავშირის ეგხ

ეტაპი 2 
მონაცემების 
დამუშავება

კონსულტაციები
Entsoe, REN, 
Eirgrid გეგმების 
გაცნობა

ბალანსების შედგენა

წინასწარი გეგმის 
შედგენა

ეტაპი  3
მოდელირება

ნაკადგანაწილება;

N-1 რეჟიმები;

დინამიკური 
მდრგადობა;

მშ დენები;

ჰარმონიკები;

ეტაპი  4
ნაკლოვანებები
ს აღმოფხვრა

კონფიგურაციის 
ცვლილება

სქემის ოპტიმიზება;

ელემენტების 
დამატება-
გამოკლება

ეტაპი  5
განვითარების 

გეგმის 
მომზადება

ანგარიშების

მომზადება

თავები-ქვეთავები
დიზაინი

08.04 2015.
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სსე-ის წინა წლებში შემუშავებული განვითარების სქემების და ხედვის მოდიფიკაციებს. ამ 
დოკუმენტში ასახულია საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ყველა პროექტი. 

ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარებით მიღებული იქნა მონაცემები (2014 წლის 
მარტი) პერსპექტიული ელსადგურების დადგმული სიმძლავრეების, გამომუშავებების, 
გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის, კატეგორიებისა და მათი ექსპლუატაციაში შესვლის 
წლების შესახებ. ასევე მიღებული იქნა ენერგოსისტემაში მოხმარების ზრდის საპროგნოზო 
მაჩვენებელი წლიურად 5%.  ეს მონაცემები გამოყენებული იქნა ქსელის ნაკადგანაწილების 
გაანგარიშებისათვის. 

ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარებით იქნა მიღებული ასევე ზემოაღნიშნული 
გენერატორების საპროექტო მონაცემები დინამიკური და ჰარმონიკული ანალიზისათვის 
(2012-2013 წლები). ასეთი მონაცემების არარსებობისას, აღებული იქნა ტიპიური მონაცემები, 
სსე-ის სპეციალისტების მიერ შედგენილი გენერატორების ტიპიური მონაცემთა ბაზების 
საშუალებით. 

ელექტროგადამცემი ხაზების, ქვესადგურების, ტრანსფორმატორების, 
რეაქტორების, მუდმივი დენის ჩანართების, არსებული ელსადგურების/გენერატორების 
მონაცემებისა და მდგომარეობის შესახებ მონაცემებად გამოყენებული იქნა სსე-ში 
არსებული და მუდმივად განახლებადი ინფორმაციის ბოლო ვერსია. 

პერსპექტიული ხაზების, ქვესადგურების, ტრანსფორმატორების, მუდმივი დენის 
ჩანართების, რეაქტორების შესახებ სსე-ის სპეციალისტების მიერ, მოდელირების 
მიზნისათვის, აღებული იქნა სტანდარტული მონაცემები. 

გაანგარიშებები ჩატარდა სსე-ის სპეციალისტების მიერ.  
ნაკადგანაწილების, მდგრადობის და მოკლე შერთვის ანალიზისათვის გამოყენებული 

იქნა საინჟინრო მოდელირების პროგრამა PSS/E, რომლის მოდელიც მოიცავდა შემდეგ 
ელემენტებს: 

 საქართველოს გადამცემი ქსელის 500/400/330/220/110 კვ ძაბვის ელემენტები და 
უფრო დაბალი ძაბვის ქსელის ის ნაწილი, რომლითაც გენერაციის ობიექტები 
უკავშირდებიან 110 კვ და უფრო მაღალი ძაბვის ქსელს. 

 აზერბაიჯანის, სომხეთის და თურქეთის გადამცემი ქსელის და რუსეთის ქსელის  
სამხრეთ ნაწილის მოდელები და/ან ეკვივალენტები. 

 3 მგვტ და უფრო მძლავრი სინქრონული გენერატორები. 

ჰარმონიკული ანალიზი ჩატარებული იქნა პროგრამით Digsilent PowerFactory და აქ 
გამოყენებული მოდელი მოიცავდა იმავე ელემენტებს, რასაც  PSS/E. 

 

2.4 დოკუმენტის სტრუქტურა 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა შედგება შემდეგი 
თავებისაგან: 
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თავი 1 - შემაჯამებელი რეზიუმე. აქ მოკლედ არის აღწერილი მთელი ათწლიანი გეგმის 
მიზანი, შემცველობა, შედეგები, პროექტები, განვითარების სცენარები, დასკვნები და 
რეკომენდაციები. 

თავი 2 - შესავალი. კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, დაგეგმვის კრიტერიუმები, 
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის შემუშავების პროცესი, 
მონაცემების მენეჯმენტი და გაანგარიშებებისას გამოყენებული საინჟინრო მოდელირების 
პროგრამები. 

თავი 3 - არსებული ვითარება. საქართველოს გადამცემი ქსელის და მთლიანი 
ენერგოსისტემის მაჩვენებლები. 500/220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზების და 
ტრანსფორმატორების გამტარუნარიანობები. მეზობელ ენერგოსისტემასთან კავშირის 
ხაზების გამტარუნარიანობები და ქსელის სუსტი ადგილები. 

თავი 4 - საწყისი ინფორმაცია. ცნობები ქსელში ჩასართავი ელექტროსადგურების 
სიმძლავრეების, გამომუშავების, კატეგორიების და ქსელში ჩართვის წლების შესახებ; 
მოხმარების ჯამური წლიური საპროგნოზო პროცენტული ზრდა და საპროგნოზო ფასები 
500/220, 220/110 კვ ქვესადგურებისა და 1 კმ სიგრძის 500 და 220 კვ ელექტროგადამცემი 
ხაზების შესახებ. 

თავი 5 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ფაქტორები.  პირველადი 
ფაქტორები (საიმედოობა, გენერაციის ინტეგრაცია და მოხმარების ზრდა), რომლების 
უშუალო გავლენას ახდენს ქსელის განვითარებაზე; ასევე მეორეული ფაქტორები 
(სიხშირის და ძაბვის რეგულირების მხრივ ვითარება, რეზერვების დეფიციტი), რომლებსაც 
არაპირდაპირი, მაგრამ მნიშვნელოვანი ზემოქმედების მოხდენა შეუძლია ქსელის 
განვითარებაზე. 

თავი 6 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების სტრატეგია და მეთოდოლოგია.  
ძირითადი პრინციპები და ხედვა საქართველოს გადამცემი ქსელის შესახებ. ასევე ის 
სცენარები, რომელთა მიხედვითაც არის შესაძლებელი ამ ქსელის განვითარება. 

თავი 7 - სიმძლავრის და ენერგიის საპროგნოზო ბალანსები. ენერგიის წლიური ბალანსები 
(გენერაცია, მოხმარება, ექსპორტი და იმპორტი) და სიმძლავრის ბალანსები (ზაფხულისა 
და ზამთრის მაქსიმუმი და მინიმუმი) 2015-2025 წლებისთვის. 

თავი 8 - გამოვლენილი პროექტები და ინვესტიციების საჭიროება.  გადამცემი ქსელის 
განვითარების პროექტები 2015-2025 წლებისთვის, მათი მოკლე აღწერა, დანიშნულება, 
სავარაუდო ღირებულება და ცალხაზოვანი სქემები. 

თავი 9 - საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების მიმდევრობა.  წლების მიხედვით 
გენერაციის ობიექტების ექსპლუატაციაში შესვლა და გენერაციის ზრდის შესაბამისად 
გადამცემი ქსელის განვითარება. 

თავი 10 - ნაკადგანაწილების ანალიზი. ნორმალური დამყარებული რეჟიმები 2015-2025 
წლებისთვის. დანაკარგების და N-1 რეჟიმების გაანგარიშებების შედეგები. 
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